Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
21-500 Biata Podlaska, ul. Warszawska 18
tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39
e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, https.//www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska
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- BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 155/21
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Piszczac
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiej po zapoznaniu
si¢ z otrzymanymi pismem znak: L.dz. 128/2021 z dnia 25.11.2021 r. wraz z uzupelnieniem z dnia
03.12.2021 r. sprawozdaniami z badan w ramach kontroli wewngtrznej informuje, ze probki wody
pobrane w dniu 09.11.2021 r. z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Piszczac, punkty pobrania:

e Ortel Ksigzecy Drugi 33 - Szkota Podstawowa (punkt czerpalny),

e Piszczac ul. Terespolska 38 - ,,EKO NOWA™ Sp. z 0.0. (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spelniaja wymagania okre$lone w zalgczniku nr 1: cz¢$¢ A - parametry
mikrobiologiczne, czgs¢ B - parametry chemiczne, cz¢s¢ C - parametry wskaznikowe oraz czgs¢ D
- dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Natomiast w probce wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Piszczacu ul. Wiodawska
(woda uzdatniona wprowadzana do sieci), stwierdzono przekroczenie azotynéw tj. 0,2 = 0,11 mg/l
(norma < 0,1 mg/l) oraz stezenie amonowego jonu na granicy dopuszczonej norma tj. 0,52 + 0,11
mg/l (norma 0,5 mg/l).

W zwiagzku z powyzszym oczekuje przedstawienia ponownych badan wody.
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3. Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0.
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