Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
21-500 Biata Podlaska, ul. Warszawska 18
tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39
e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska
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\BIEZACA-OCENAJAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 151/21
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Biala Podlaska

1Y LIENHES

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiej po zapoznaniu
sie z otrzymanymi sprawozdaniami z badan w ramach kontroli wewnetrznej informuje, ze probki
wody pobrane w dniu 16.11.2021 1. z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Biala Podlaska,
numery analiz:

o PW/613/WD/abe/Z - punkt pobrania Biata Podlaska ul. Sidorska 101A - Blok mieszkalny ,,SM”
(punkt czerpalny),

e 1865/2021, PW/614/WD/c¢/Z - punkt pobrania Biala Podlaska ul. Kopernika 12 - Blok
mieszkalny ,,BSM” Nr 12 (punkt czerpalny),

w badanym zakresie spelniaja wymagania okreslone w zalgczniku 1T cze$é A - parametry

mikrobiologiczne, czg$¢ B - parametry chemiczne, czeéé C - parametry wskaznikowe oraz czgsé D

- dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przéz ludzi (Dz.U. z 2017 1., poz. 2294),
Natomiast w probce wody pobranej z punktu pobrania Biala Podlaska ul. Terebelska 104

- LMIX-BUD” (punkt czerpalny), numery analiz 1866/2021, PW/615/WD/c/Z stwierdzono

przekroczenie normy parametru mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli (2 jtk w 100 ml).
Ponowne badania z dnia 18.11.2021 r. nie wykazaly przekroczen.
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1. Bialskie Wodociggi 1 Kanalizacja ,, WOD-KAN™ Sp. z 0.0. p. Jercstow Sawicki

2. Prezydent Miasta Biata Podlaska Herownik Godziars Nadzoru Samitarnag
3. Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.

4. Wojt Gminy Biata Podlaska

5. ala
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