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URZAD G F&T’W BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
Biala Vo1

e PRZEZN CZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 20/22
fZ odociagu zbiorowego zaopatrzenia Piszezac

WPEYNELO

Panstwonwlz‘x;y Powiatowy Inspektor Sanitammy w Biatej Podlaskiej po zapoznaniu
sie ze sprawozdaniem z badan wody numer: LAB.PW-W-9051/39/2022 z dnia 11.03.2022 r.
informuje, ze probka wody pobrana w dniu 07.03.2022 r. z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
Piszczac, numer analizy:

& PW/62/WD/abe/W - punkt pobrania Dobrynka 28 - Szkota Podstawowa,

w badanym zakresie spelnia wymagania okre$lone w zalgezniku nr 1: czgdé A - parametry
mikrobiologiczne, czeé¢ B - parametry chemiczne oraz czgs¢ C - parametry wskaznikowe,
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). = o T -

Natomiast w prébee pobranej z punktu w Chotytowie ul. Zaleska 2 - Szkota Podstawowa
(punkt czerpalny), numer analizy PW/61/WD/abe/W stwierdzono przekroczenie parametru
wskaznikowego manganu tj. 193 + 44 pg/l (norma 50 pg/l).

W zwiazku z powyzszym oczekuje pisemnej informacji o podjetych dziataniach
naprawczych potwierdzonych wynikami badan wody.
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1. EKO NOWA Sp. zo.0. - Maréin Nowik
2. Wojt Gminy Piszczac

3. Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0.

4, Wojt Gminy Biata Podlaska

5. a/a

Sporzadzil: D.M.
Sprawdzit: 1.S.
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