Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
21-500 Biala Podlaska, ul. Warszawska 18
tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39
e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, https://www.gov.pliweb/psse-biala-podiaska

Biala Podlaska dnia 08.04.2022 r.
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L IEZACA OCENA JAKOSCI WODY
E E - MZHJ@(FZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 32/22
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W—Eﬁla‘é’ﬁstwewyw' Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiey po zapoznaniu
si¢ z otrzymanymi pismem znak: INW.671.23.2022.MR z dnia 30.03.2022 r. sprawozdaniami
z badaft w ramach kontroli wewnetrznej informuje, ze probki wody pobrane w dniu 07.02.2022 r.
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia L.omazy, punkty pobrania:
e } omazy ul. Podrzeczna 60 - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
e Huszcza 34 - Szkota Podstawowa (punkt czerpalny),
® Dubdw 20 - Stacja Paliw (punkt czerpalny),
w badanym zakresie spelniaja wymagania okreSlone w zalgczniku nr 1: czg$¢ A - parametry .
mikrobiologiczne, czg$¢ B - parameiry chemiczne, czes¢ C - parametry wskaznikowe oraz cze$é D
- dodatkowe Wymagania cheﬁicme Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
. w sprawie jakosci Wody przeznaczone] do 5pozyc1a przez ludzi (Dz.U., z 2017 r., poz. 2294),
Natomiast w probce wody pobraneJ na Stacji Uzdatniania Wody (woda uzdatmona)
stwierdzono ogélng liczhe mikroorganizméw w 22°C na granicy =zalecanej wartosci
tj. 96 jtk w 1 ml (wartoé¢ zalecana 100 jtk w 1 ml). Nalezy roéwnieZ zwrOci¢ uwage na wzrastajace
stezenie mangana w stosunku do badan z dnia 07.09.2021 r.
W zwigzku z powyzszym niezbedne jest szczegdlowe przeanalizowanie poprawnosci
funkcjonowania stacji. Pominigcie tego kroku moze w przysziosci skutkowaé dalszym

pogorszeniem jakosci wody lub pojawieniem si¢ przekroczef w/w parameiréw,

Otrzymuja: :

1. Gminaf.omazy Marcin Nowik
2. Woéjt Gminy Biala Podlaska

3. Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0.

4. ala

Sporzqdzilz D.M.
Sprawdzit: I.S.
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