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PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 52/22
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Swory

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskie] po zapoznaniu
si¢ z otrzymanymi pismem znak: L.dz. GZK/17/2022 z dnia 07.04.2022 r. wraz z uzupelieniem
z dnia 11.05.2022 r. sprawozdaniami z badan w ramach kontroli wewnetrznej informuje, ze probki
wody pobrane w dniu 08.03.2022 r. z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Swory, punkty pobrania:
¢ Swory ul. Koscielna - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sicei),

e Krzymowskie 27A - poscsja prywatna (kran zewnetrzny),

w badanym zakresie spelniajg wymagania okreslone w zataczniku nr 1: czgéé A - parametry
mikrobiologiczne, cz¢$¢ B - parametry chemiczne, Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 1.,
poz. 2294).

Natomiast w obu probkach stwierdzono stezenie manganu na granicy dopuszczanej norma
30 pg/l (punkt nr 1 - 50 £ 11 pg/l, punkt nr 2 - 52 £ 12 pg/l). W zwiazku z powyzszym niezbedne
jest dokonanie przegladu poprawnodci pracy stacji zasilajacej wodocigg. Uzdatnianie wody
jest procesem skomplikowanym i uzaleznionym od wielu czynnikow (stezenie tlenu, predkosé
filtracji, réwnomierno$¢ obcigzenia poszczegdlnych filtréw czy rozbiory wody). Jakiekolwiek
niedomagania w tym procesie koncza sie przekroczeniami.

Ponadto ponownie przypominam o obowigzku przekazywania sprawozdan z badan
z dokladnie okreslonym miejscem pobrania probek ). zgodmie z zatwierdzonym

harmonogramem.
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PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 53/22
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Roskosz

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiej po zapoznaniu
si¢ z otrzymanymi pismem znak: L.dz. GZK/17/2022 z dnia 07.04.2022 r. wraz z uzupelieniem
z dnia 11.05.2022 1. sprawozdaniami z badah w ramach kontroli wewngtrznej informuje, ze probki
wody pobrane w dniu 08.03.2022 r. z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Roskosz, punkty
pobrania:
® Roskosz - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
¢ Cicibor Duzy 1A - Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiej,
® Grabandéw - Zespol Doradztwa Rolniczego,

 w badanym zakresie spelniaja Wymagaﬁia okreslone w zalaczniku nr 1: czesé A -7p'arametry
mikrobiologiczne, czg$¢ B - parametry chemiczne oraz cze$¢ C - parametry wskaznikowe,
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

Nalezy zwrocié uwage na wysokie stgzenie manganu w wodzie wprowadzanej do sieci.
Powyzsze sprzyja powstawaniu osadéw i biofilmu w sieci wodociagowej. Stwarza to dogodne
warunki do pojawiania si¢ problemow mikrobiologicznych z bakteriami grupy coli i ogolna liczbg

mikroorganizméw w 22°C.
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BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 54/22
z wodociaggu zbiorowego zaopatrzenia Woroniec

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiej po zapoznaniu
si¢ z otrzymanymi pismem znak: L.dz. GZK/17/2022 z dnia 07.04.2022 r. wraz z uzupelnieniem
z dnia 11.05.2022 r. sprawozdaniami z badaf w ramach kontroli wewnetrznej informuje, ze probki
wody pobrane w dniu 08.03.2022 r. z wodociaggu zbiorowego zaopatrzemia Woroniec,
punkty pobrania:
¢ Woronicc - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
® Woroniec 3 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny),
w badanym zakresie speilniaja wymagania okres§lone w zalgczniku nr 1: czes¢ A - parametry
mikrobiologiczne oraz cze$¢ B - parametry chemiczne, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z2017 1., poz. 2294). 7 -

Natomiast w obu probkach stwierdzono stezenie manganu na granicy dopuszczane] norma
50 pg/l (punkt nr 1 - 56 = 13 pg/l, punkt nr 2 - 54 + 12 pg/l). Z uwagi na powyzsze Producent wody
dokonat przegladu ukladu napowietrzania stacji uzdatniania zasilajace] wodociag.
W opinii Panstwowego Powiatowego Sanitarnego Inspektora Sanitarnego w Bialej Podlaskiej

wlasciwy nadzor nad procesami uzdatniania wody pozwoli wyeliminowaé tego typu sytuacje.

Ponadto pomownie przypominam o obowigzku przekazywania sprawozdaid z badan

z doktadnic okreslonym miejscem pobrania prébek tj. zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem.
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