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r i WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYC{A PRZEZ LUDZI Nr 72/22
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Swory

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiej] po zapoznaniu
si¢ z ofrzymanym pismem znak: L.dz. GZK/83/2022 z dnia 06.06.2022 r. sprawozdaniem
z dodatkowego badania wody w zwigzku z przetaczeniem micjscowosci Sitnik i bukowce
do wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Swory informuje, ze probka wody pobrana w dniu
17.05.2022 r., punkt pobrania:

e Sitnik 46 - Szkola Podstawowa im. Jana Brzechwy,

w badanym zakresie spelnia wymagania okreslone w zalaczniku nr 1: czg§¢ A - parametry
mikrobiologiczne, czg$é B - parametry chemiczne oraz czeé¢ C - parametry wskaznikowe,
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20 _1.7 1. W sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). | |

Majac na uwadze ze¢ przelaczenie zasilania miejscowosci wykonano w dniu 15.12.2021 r.,
to prZedmiotO}Ne badanie wody powinno byé zrealizowane znacznie wezeSniej. Wynika
to z zapisow aktualnego rozporzadzenia, ktore jednoznacznie wskazuje na obowiazek wynika
dodatkowych badan jakosci wody kazdorazowo i niezwlocznie po zaistnieniu okolicznosci
mogacych spowodowad zmiane jakosci wody.

Ponadto zwracam uwage na konieczno$¢ pobierania probek wody z przynajmniej dwéch
punktéw. W przypadku stwierdzenia przekroczen wyniki z kilku badan ulatwig dokonanie

wlasciwej oceny jakosci wody.
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