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A JAKOSCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 32/23

z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Piszczac

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r., poz. 338), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 537) oraz § 3 ust. 1, § 20 ust. 3 pkt 3141 § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 22017 r., poz. 2294) po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem z badan wody

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociggu

UZASADNIENIE
Zgodnie z planem ustalonym indywidualnie dla wodociagu Piszczac opartym o szacowanie
ryzyka zdrowotnego konsumentow, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiej
w dniu 27.03.2023 r. pobral probki do badan. W dniu 05.04.2023 r. otrzymano sprawozdanie
z badan wody nr: LAB.PW-W-9051/73/2023.
Wyniki badan probek z dnia 27.03.2023 r. pobranych z punktéw monitoringowych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:

e Dobrynka 28 - Szkola Podstawowa,
e Ortel Ksigzecy Drugi 33 - Szkota Podstawowa (punkt czerpalny),



wykazaly, ze woda w badanym zakresie spelnia wymagania okreslone w zalgczniku nr 1:
cze$¢ A - parametry mikrobiologiczne, cze$¢ B - parametry chemiczne, czgs¢ C - parametry
wskaznikowe oraz cze$é D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017 r., poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, spetniajgcym

ustawowe wymagania do wykonywania badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Sporzadzit: D.M.



