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BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 126/23

z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Biala Podlaska

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociagu

UZASADNIENIE

W dniach 23.10.2023 r. i 25.10.2023 r. Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu  w  Biatej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badan wody nr:
LAB.PW-Z-9051/356/2023 z dnia 20.10.2023 r. oraz 532/LW/2023 z dnia 20.10.2023 r.
Powyzsze badania wykonano z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Biata Podlaska zgodnie
z harmonogramem kontroli wewngtrznej na 2023 r.

Wyniki badan probek z dnia 17.10.2023 r. pobranych z punktow monitoringowych jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:
e Biata Podlaska ul. Narutowicza 35A - SUW (woda uzdatniona wprowadzona do sieci),
e Biata Podlaska ul. Orzechowa 52 - Blok mieszkalny ,,BSM” nr 52 (punkt czerpalny),
e Biata Podlaska ul. Fieldorfa 26 - Blok mieszkalny (punkt czerpalny),


https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska

wykazaly, ze woda w badanym zakresie spelnia wymagania okreslone w zatgczniku nr 1: czes¢ A
- parametry mikrobiologiczne, czes¢ B - parametry chemiczne, czg¢é¢ C - parametry wskaznikowe
oraz cze¢$¢ D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratoriach spetniajacych ustawowe wymagania

do wykonywania badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Otrzymuja:

1. Bialskie Wodociagi i Kanalizacja ,,WOD-KAN” Sp. z 0.0.
2. Prezydent Miasta Biata Podlaska

3. Gminny Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

4. Wojt Gminy Biata Podlaska

5. ala
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