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BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 155/23

z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Roskosz

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociagu

UZASADNIENIE

Pismem znak: L.dz. GZK 93/2023 z dnia 07.12.2023 r., Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Biatej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badan wody
nr:  629757/23/MAL z dnia 29.11.2023 r., 629759/23/MAL z dnia 29.11.2023 .
oraz 612387/23/MAL z dnia 29.11.2023 r. Powyzsze badania wykonano z wodociggu zbiorowego
zaopatrzenia Roskosz zgodnie z harmonogramem kontroli wewnetrznej na 2023 r. oraz w zwigzku
Z przelaczeniem zasilania w miejscowosciach Hola, Kalitow, Woskrzenice Duze, Woskrzenice
Mate oraz Husinka na przedmiotowy wodociag.

Wyniki badan probek z dnia 14.11.2023 r. pobranych z punktow monitoringowych jakos$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:
e Roskosz - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),
e Hrud 33 - Szkota Podstawowa im. Blogostawionych M¢czennikow Podlaskich,

e Woskrzenice Duze 91 - Szkota Podstawowa im. Bohaterow 11 Wojny Swiatowej,


https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska

wykazaly, ze woda w badanym zakresie speinia wymagania okreslone w zalgczniku nr 1:
cze$¢ A - parametry mikrobiologiczne, cze¢$¢ B - parametry chemiczne oraz czg¢s¢ C - parametry
wskaznikowe, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratorium posiadajgcym aktualne zatwierdzenie Inspekcji

Sanitarnej do wykonywania badan wody przeznaczonej do spozycia oraz akredytacje PCA.
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